E. =S_.F (ta)R,N

Donde

O S, = superficie del captador en m-.

O R, = radiacion diaria media mensual incidente sobre la superficie
de captacion por unidad de area {kamE}_

O N = numero de dias del mes.

O F.(1a) = factor adimensional que viene dado por la siguiente ex-
presion:

O F (ta) = F (ta) [(re) /(xe), JF. /F.)

O F (wa), = factor de eficiencia optica del captador, es decir, orde-
nada en el origen de la curva caracteristica del captador.

O (ra)/(ta), = modificador del angulo de incidencia. En general, se

puede tomar constante: 0,96 (superficie transparente sencilla) o
0,94 (superficie transparente doble).

O (F/F) = factor de correccion del conjunto captador-
Intercambiador. Se recomienda tomar el valor 0,95

O El valor de Dy debe estar comprendido entre 0 y 3. Si el valor ob-
tenido esta fuera del rango, debe replantearse la superficie de

captacion propuesta y volver a recalcular.
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